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Zbiorcza ocena jako$ci wody na plywalni

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lublincu dzialajac na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 2 i pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2 2021 r. poz. 195), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) oraz
po analizie:
- parametrow jako$ci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
— wynikow badaf wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,
zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublincu harmonogramem kontroli wewnetrznej,
— zakresu i czgstotliwosci wykonywania badah wody przez zarzadzajacego plywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
— wynikéw badah wody na ptywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublifcu,
—  podejmowanych dziatah naprawczych,
przedstawia ponizej zbiorcza oceng jako$ci wody na ptywalni
Gminnego Basenu Kapielowego w Herbach, ul. Katowicka 6
(za okres od 02.06.2019 do 31.12.2020r.)

1. Zarzadzajacy ptywalnia prowadzit i dokumentowal w sposob nie budzacy zastrzezen,
biezaca obserwacje jakosci wody zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

2. Badania jakosci wody, realizowano zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublificu harmonogramem wewngetrznej




kontroli jakosci wody, zlecano je laboratorium posiadajacemu akredytacje PCA
na wykonywanie badaf parametrow odpowiadajacych metodykom referencyjnym
analiz wody na ptywalniach, okreslonych w cytowanym wyzej rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

3. Ptywalnia zaopatrywana jest w wodg z wodociggu sieciowego Herby.

4. Ocena jakosci wody na ptywalni.

a. Woda wprowadzana do niecki basenowej duzej z systemu cyrkulacji

Tlo$¢ punktow pobierania probek wody 1

Ilos¢ badan ogodtem 16

llos¢ badan wykonanych w ramach kontroli | 15

wewnetrzne;j

Ilos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublincu 1
b. Woda w niecce basenowej duzej

Tlo$¢ punktow pobierania probek wody 1

Tlos¢ badan ogotem 34

Nlos¢ badan wykonanych w ramach kontroli | 29

wewnetrznej
Ilos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublincu 5
c. Woda wprowadzana do niecki basenowej — brodzik z systemu cyrkulacji
Ilo$¢ punktoéw pobierania probek wody il
Tlos¢ badan ogotem 16

llos¢ badan wykonanych w ramach kontroli | 15

wewnetrzne)

Ilos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublificu 1
d. Woda w niecce basenowej - brodzik

Tlosé punktow pobierania probek wody 1

Tlos¢ badan ogodlem 34

Ilos¢ badan wykonanych w ramach kontroli | 29

wewngtrznej

TIlos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublincu 5




W zakresie mikrobiologicznym wykonano nastepujace oznaczenia: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogoélna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48 h, natomiast
w zakresie fizykochemicznym oznaczono metnosé, pH, potencjat redox chlor wolny, chlor
zwigzany, chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialno$¢.

W zakresie mikrobiologicznym kwestionowano 3 probki wody wprowadzanej do niecki
basenowej z uwagi na ponadnormatywna ilo$¢ ogélnej liczby mikroorganizméw w 36°C po
48 h, pozostate parametry mikrobiologiczne spetnialy wymagania okre§lone w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). W zwiazku z
przedmiotowym przekroczeniem eksploatator basenu podjal natychmiastowe dziatania
naprawcze w celu doprowadzenia jako$ci wody w niecce basenowej do wymagaf
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Dziatania polegaty
na zachlorowaniu wody przez krotkotrwate podwyzszenie stezenia chloru wolnego.

W zwigzku z przekroczeniami fizykochemicznymi dotyczacymi potencjatu redox i chloru
zwigzanego, eksploatator basenu podjat natychmiastowe dziatania naprawcze w celu
doprowadzenia jakosci wody w niecce basenowej do wymagaf rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Dzialania polegaty na wzmozonej filtracji wody
oraz regulacji aparatury.

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadzajacego plywalnia
skontrolowano réwniez jakos¢ cieptej wody uzytkowej w natryskach Gminnego Basenu
Kapielowego w Herbach. W zbadanych probkach cieptej wody uzytkowej w natryskach nie
stwierdzono obecnosci bakterii Legionella sp.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane przez zarzadzajacego w ramach kontroli
wewngtrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublificu kontroli urzedowej pozwalaja stwierdzié bezpieczenstwo korzystania
z obiektu oraz oceni¢ wode w niecce basenowej jako zdatng do kapieli.

Po analizie powyiszego, na przestrzeni raportowanego okresu ocenia sig,

ze uzytkownicy, korzystali z wody o dobrych parametrach jakosci.




Otrzymujg:
1. Gminny basen kqpielowy w Herbach, 42-284 Herby, ul Katowicka 6
2. Gmina Herby, 42-284 Herby, ul Lubliniecka 33
Do wiadomosci:
1. a/a

b A S



