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DECYZJA

Zbiorcza ocena jakosci wody na plywalni
Gminnego Basenu Kapielowego w Herbach, ul. Katowicka 6 za rok 2021

Na podstawie:
e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.
U. 22021 r. poz. 735 z pézn. zm.),
e art. 4ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2021 r. poz. 195),
® § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pozn. zm.) oraz po
analizie:
—  parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
- wynikow badaf wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,
zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublincu harmonogramem kontroli wewnetrznej,
—  zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzaj acego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
—  wynikow badaf wody na ptywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublincu,

— podejmowanych dziatafi naprawczych

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublincu
stwierdza

ze eksploatacja byta prowadzona przez zarzadzajacego w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo zdrowotne korzystajacych
z Gminnego Basenu Kapielowego w Herbach, ul. Katowicka 6




UZASADNIENIE

Zarzadzajacy ptywalnig prowadzit i dokumentowal w sposob nie budzacy zastrzezef,
biezacg obserwacje jakosci wody zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagafi, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r. poz. 2016 z pdzn. zm.).

Badania jakosci wody, Strona realizowata zgodnie z zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublificu harmonogramem wewnetrznej kontroli
jakosci wody. Badania zlecano do wykonania laboratorium posiadajacemu akredytacje PCA na
wykonywanie bada parametrow odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na
ptywalniach, okreslonych w cytowanym wyzej rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz.
U. z2015r. poz. 2016 z poézn. zm.)

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci wody z normatywem, zarzadzajacy
informowat Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublificu o wystapieniu
przekroczen oraz o podejmowanych w zwiazku z nimi dziataniach naprawczych.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu sieciowego Herby.
Ocena jakos$ci wody na ptywalni:

a. Woda wprowadzana do niecki basenowej duzej z systemu cyrkulacji

Ilos¢ punktow pobierania probek wody I

Ilos¢ badan ogodtem 12

llos¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej | 11

l Ilos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublincu il
b. Woda w niecce basenowej duzej
Ilos¢ punktéw pobierania probek wody I
Ilo$¢ badan ogotem 23

Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej | 22

Ilos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublificu 1

¢. Woda wprowadzana do niecki basenowej — brodzik z systemu cyrkulacji
Ilos¢ punktow pobierania probek wody 1
Ilo$¢ badan ogotem 12

Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej | 11

Ilos¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublincu 1




d. Woda w niecce basenowej - brodzik

llos¢ punktow pobierania probek wody 1

Ilos¢ badan ogdtem 24

llos¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej | 23

llo$¢ badan wykonanych przez PPIS w Lublificu 1

W zakresie mikrobiologicznym wykonano nastepujace oznaczenia: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48 h, natomiast
w zakresie fizykochemicznym oznaczono metnos¢, pH, potencjat redox, chlor wolny, chlor
zwigzany, chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialno$é.

Woda w zakresie mikrobiologicznym spelniata wymagania okreslone w rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach (Dz. U. 22015 r. poz. 2016 z pézn. zm.).

Badania jako$ci wody w zakresie fizykochemicznym wykonywane przez zarzadzajacego
w ramach kontroli wewnetrznej oraz przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng w ramach kontroli
urz¢dowej wykazaty przekroczenia w zakresie parametrow: potencjatu redox, chloru wolnego,
chloru zwigzanego. W zwigzku z przedmiotowymi przekroczeniami cksploatator basenu podjat
natychmiastowe dziatania naprawcze w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagan
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pdzn. zm.).
Przekroczenia te nie stwarzaly bezposredniego zagrozenia zdrowotnego dla osob
korzystajacych z plywalni jednakze sygnalizowaty konieczno$é poprawy dziatania systemu
uzdatniania i wymagaty podjecia dziatan naprawczych.

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadzajacego plywalnia oraz nadzoru
sanitarnego prowadzonego przez PPIS w Lublificu skontrolowano réwniez jakosé cieptej wody
uzytkowej w natryskach Gminnego Basenu Kgpielowego w Herbach. W zbadanych probkach
cieptej wody uzytkowej nie stwierdzono obecnosci bakterii Legionella sp.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane przez zarzadzajacego w ramach kontroli
wewnetrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublificu kontroli urzgdowych pozwalaja stwierdzié bezpieczenstwo korzystania
z obiektu oraz oceni¢ wodg¢ w niecce basenowej jako zdatng do kapieli.

Po analizie powyzszego, na przestrzeni raportowanego okresu ocenia sig,
ze uzytkownicy korzystali z wody o dobrych parametrach jakosci.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.
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Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Slaskiego Pafistwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublincu. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania Stronie, przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublificu o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

Otrzymujg:
1. Gminny basen kqpielowy w Herbach, 42-284 Herby, ul Katowicka 6
2. Gmina Herby, 42-284 Herby, ul Lubliniecka 33
Do wiadomoci:
1. a/a
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