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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu
sieciowego Lisow
Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 r. poz. 338 z pézn. zm.),

e art. 12 ust. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z p6zn. zm.),

e §20ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294),

e sprawozdania z badan nr N1./2468/2023 zdnia 17.11.2023 r. wydanego przez Centralne
Laboratorium Badania Wody i Sciekéw Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202
Czgstochowa, probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublificu
stwierdzil przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu sieciowyego Lisow.

Wykonano badanie probki wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym
1 organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli,
Escherichie coli, enterokoki oraz ogdlng liczbe mikroorganizmow w temperaturze 22°C.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: me¢tnosé, barwe,
zapach, smak, odczyn, zelazo, mangan oraz przewodnos¢ elektryczna whasciwa.

Jako$¢ wody w zakresie oznaczonych parametréw spetniata wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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